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Omladinska 11, Zerjavinec
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Gradevni proizvod: PVC profii GEALAN, sustav S8000 IQ, oznake 8008 00, za izradu doprozomika

Ispitana svojstva: vizualni pregled, debljine stijenki, vanjske izmjere, odstupanja od ravnosti, duZinska
masa, gustoéa, otpornost na udar pri niskim temperaturama, stalnost izmjera nakon
izlaganja poviSenoj temperaturi, promjene nastale nakon izlaganja uzoraka
temperaturi od 150 °C, kratkotrajni faktor zavarivanja, kakvoca zavarenih uglova,
postojanost na sunéevo svjetlo, Vicat-ova temperatura omek$avanja i udarna savojna
zilavost s dvostrukim V-urezom
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Rezuliati ispiiivanja odnose se samo na ispitane uzorke. Djelomiéno umnoZavanje ovog izvjedlaja nije dopuiteno bez pismenog odebrenja Voditelja
laboratorija,
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1. OPCI PODACI

1.1 Proizvodal uzorka
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Strafe 80
D-95145 Oberkotzau

1.2 Ispitni laboratorij
INSTITUT GRADEVINARSTVA HRVATSKE d.d.
ZAVOD ZA ZGRADARSTVO
LABORATORIJ GRAPEVINSKE FIZIKE
10000 Zagreb, J. Rakude 1

1.3 Uzimanje uzorka za ispitivanje
Uzorak je u laboratorij dostavio naruéitelj ispitivanja 5. listopada 2004,

1.4 Opis uzorka za ispitivanje
Predmetom ispitivanja bili su PVC profili GEALAN, sustav S8000 1Q, oznake 8008 00, bijele boje,
za izradu doprozornika, prikazani presjekom i fotografijom:
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1.5 Zadaéa
Ispitati uzorke PVC profila GEALAN, sustav S8000 IQ, oznake 8008 00, za izradu doprozornika, u skladu
s RAL-GZ 716/1:1998:

1.5.1 Vizualno pregledati, izmjeriti debljine stijenki, vanjske izmjere, odstupanja od ravnosti, te izmjeriti
duzinsku masu i gustoéu.

1.5.2 Ispitati otpornost na udar pri niskim temperaturama, stalnost izmjera nakon izlaganja povisenoj
temperaturi 1 promjene nastale nakon izlaganja temperaturi od 150 °C.

1.5.3 Ispitati kratkotrajni faktor zavarivanja i kakvoéu zavarenih uglova.

1.5.4 Ispitati, u laboratorijskim uvjetima, postojanost na sunéevo svjetlo.

1.5.5 Izmjeriti Vicat-ovu temperaturu omeksavanja.

1.5.6 Izmjeriti udarnu savojnu Zilavost s dvostrukim V-urezom uzoraka u stanju isporuke i nakon ispitivanja
postojanosti na sunéevo svjetlo.

1.6 Laboratorijska oznaka uzorka
LGF 493/04.

1.7 Nadnevak ispitivanja
Ispitivanja su provedena od 11. listopada do 30. studenoga 2004, godine.
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